
 
 
 
Dotyczy : zamówienia publicznego na roboty budowlane-instalacje elektryczne 
w spichrzach nr 11 i 13 ul. Spichrzowa w Grudziądzu 
 
 
 
W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy: 
1. Pytanie z dnia 12.08.2011 r. – podanie informacji o faktycznej ilości 
rozdzielnic? 
 
Odpowiedź – w obiekcie mają być zastosowane rozdzielnice typu TA do 
antresoli w ilości 3 sztuki, oraz  rozdzielnice typu TS dla sal wystawowych w 
ilości 3 sztuki  wg projektu i zestawienia materiałowego a specyfikacje podano 
w projekcie i wymieniono w pozycji 33 i 34 (łącznie 6 rozdzielnic). 
 
 

 


